Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene
Bauteil/System

in der zur Prifung
eingereichten Ausilinrung

B mit den Bestandteilen
nach Anlage 1,

W dokumentiert in den
technischen Unterlagen
nach Anlage 2,

B zur Verwendung

in den angegebenen
Einrichtungen

der Brandschutz- und
Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung

des Gegenstandes der
Anerkennung sind

die Hinweise/Bemerkungen
nach Anlage 3

zu beachten.

Die Guiltigkeit

der Anerkennung kann
auf Antrag

verlangert werden.
Antrag auf Veriéngerung
ist spélestens 6 Monate
vor Ablauf der

Guitigkeit zu stellen.
Das Zertifikat darf

nur unveréndert und mit
samtlichen Anlagen
vervielfaltigt werden.
Alle Anderungen

der Voraussetzungen
fur die Anerkennung
sind der VdS-
Zertifizierungssielle

- mitsamt den erforderlichen
Unterlagen —unverziiglich
zu Ubermitteln.

Eine Werbung mit der
VdS-Anerkennung des
Produktas muss den Inhalt
des Zerlilikates korrekt
wiedergeben und darf nicht
auf wettbewerbsrechiswidrige
Art und Weise erfolgen.

uber die

Anerkennung

Bauteilen und Systemen

inhaber der Aperkenniing:

FOGTEC Brandschutz GmbH & Co. KG
Schanzenstrafle 19 A

DE-51063 Kdln

Anerkennungs-Nr.: Anzahi der Seiten: Goltig vom: Goftig bis:
S 4090001 6 06.07.2009 05.07.2013
éegmstand der Aﬁaﬁke;ﬁbng: o e B

Hochdruck-Feuerldschsystem
Typ "FTS-PU"

Verwéndmg:

zum Schutz von Transformatoren gemaB Anlage 3

;r.eﬁcmﬁungsggﬂdisgen 2

Verfahrensrichtlinien - VdS 2344 (2005-12)

Verfahren fiir die Anerkennung neuer Loschtechniken
VdS 2562 (06/97) Entwurf

Koln, den 06. Juli 2009

-

A

Schiingel 1.V. Hesels

Geschéftsilhrer

Leiter der Zertifizierungsstelle

VdS Schadenverhiitung Gmb!
Zertifizierungsstells
Amsterdamer Str. 174

D-50735 Kbin

Ein Unternehmen des Gesami-
varbandes der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. (GL
akkreditiert als Zertifizierungsste
fiir die Bereiche Brandschutz- u
Sicherungstechnix von der
Deuischen Akkreditierungssisiie
Technik (DATech}




